Alfonso Mengual Molto, con D.N.I.:  20.012.218x vy domicilio, a efectos de
comunicaciones, en Daimus, CL Fco Pons n° 50, Bajo, 46710 - Valencia,
actuando en nombre y representacion de FRANCISCO MOLTO BENIMELI, S.L.,
entidad concesionaria del servicio de abastecimiento y distribucién de agua
potable a la Platja de Daimis, con C.I.LF.: B - 96848957, y domicilio en
Daimus, CL Fco Pons n° 50, Bajo, 46710-Valencia, ante Ud. Comparece y

ADJUNTA:

Boletin de analisis de agua n° de ref.190383/2020 realizado a la red
de abastecimiento de la playa Daimus

Daimus a 31 Diciembr de 2020

SR. ALCALDE - PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE
DAIMUS
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INFORME DE ENSAYO

N° DE REFERENCIA: 190383 / 2020

DATOS DEL CLIENTE

FRANCISCO MOLTO BENIMELI, S.L.
C/ Francisco Pons, 50 46710 DAIMUS NIF B96848957

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacién de la muestra:
Tipo de muestra:

FUENTE PUBLICA C/SAFOR
Agua de Consumo (D 58/2006)
Fecha entrada: 11/12/2020 - 08:00

Fecha inicio / finalizacion: 10/12/2020 - 30/12/2020

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por: IPROMA S.L.U.

Poblacion: PLAYA DAIMUS (VALENCIA)
Fecha toma: 10/12/2020 - 10:45

Toma de muestra: Simple

Cantidad y Envases:

2000ml, 1PET, 1PET(H2S04), 1PET(NaOH), 1PET(F), 1PET(HNO3), 1VBT, 1VBT(HCI+Na28203), 1PE+Tiosulfato, 1 P’ET

D R A O

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 582006  RESULTADD INCERT. UNIDADES

Cloro total "in situ" COL/001-a 0,06 mg/. Ci2 0,54 0,08 mg/L CI2 (1)
Cloro residual libre "in situ” COL/001-a 0,05 mg/L CI2 0,54 0,08 mg/L CI2 (1)
Cloro combinado "in situ” CALCU/0Q1-a 0,05 mg/L CI2 <0,05 mg/L Ci2 (1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castelidn)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO D §8/2008

RESULTADO

Toma de t

aguas y q P-LB-TM-006

Parametros microbiologicos £

(1)

Escherichia coli UNE-EN SO 8308-1 0 UFCH00m} 0 UFC/100mi (1)
Enterococos UNE-EN ISO 7889-2 0 UFC/100m| 0 UFC/100ml (1)
Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 0 UFC/100mI 0 UFC/100ml (1)
Parametros quimicos 2 - (1)
Nitratos Cl1/002-a 0,50 mg/L. 50 mg/L 7 27 mg/L 1)
Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L 0,1 mg/iL. <0,010 mg/L (1)
Fluoruro Cl/002-a 0,015 mg/L 1.5 mg/L 0,14 0,01 mg/L (1)
Cianuros totales EA/018-a 12 pg/L 50 g/l <12 Hg/L (1)
Antimonio ICP-MS/002-a 1,0 pg/L. 5,0 po/l. <1,0 Mo/l (1)
Arsenico ICP-MS/002-2 1,0 pg/L 10 po/L <1,0 Mo/l (1)
Selenio ICP-MS/002-a 1,0 oL 10 pg/L <1,0 Mo/l (1)
Boro ICP-MS/002-a 0,010 mg/L. 1,0 mg/L 0,038 0,005 mg/L (1)
Cadmio ICP-MS/002-a 1,0 pgit. 5,0 pg/l. <1,0 Mg/l (1)
Cobre ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 2,0 mg/L <0,010 mg/L (1)
Cromo ICP-MS/002-a 5,0 pg/L 50 pg/L <5,0 Hg/L 1)
Mercurio ICP-MS/002-a 0,10 po/L 1,0 pgiL <0,10 Ho/L 1)
Niquel ICP-MS/002-a 1,0 pg/l 20 pg/L 27 104 Mo/l (§)]
Plomo ICP-MS/002-a 1,0 g/l 10 pg/L <1,0 Hg/L 1)
Benzo (a) Pireno CGM/019-a 0,003 pg/L 0,010 g/l <0,003 Mo/l (1)
HPA CGM/019-a 0,012 pg/l. 0,100 pg/l. <0,012 Ha/L (1)

Benzo (b) Fluoranteno CGM/019-a 0,003 g/l <0,003 ug/L (1)

Benzo (k) Fluoranteno CGM/019-a 0,003 ug/L. <0,003 Hg/L (1)

Benzo (g,h,i) Perileno CGM/019-a 0,003 pg/L <0,003 Mg/l (1

Indeno (1,2,3,¢,d) Pireno CGM/I019-a 0,003 pg/L <0,003 Ho/L (1)
Comp. Orgénicos Volatiles CGM/Q24-a - (1)

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

Eurofins Iproma, S.L.U., Inscrita en el Registro Mercantil de Castellé, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, Folio 123, Haja 143, Inscripcion 1.* el 4 de abril 1990. Domicilio Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLO - CIF B12227492

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan

amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON
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INFORME DE ENSAYO

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO ; METODO  LIMCUANT  D58/2008  RESULTADO INCERT. "

1,2-Dicloroetano CGM/024-a 0,30 pg/lL 3,0 g/l <0,30

2 Benceno CGM/024-a 0,30 pg/l. 1,0 pglt <0,30
2 Tri +Tetracloroetileno COM/024-a 1,0 pglL 10 pglL <10
§ Tricloroetileno CGM/024-a 0,5 pg/l. <0,5 ug/L (1)
% Tetracloroetileno . CGM/024-a 0,5 pg/il <0,5 pg/L 1)
¥ Trihalometanos CGM/024-a 4 gt 100 pg/L <4 pg/L (1)
a Cloroformo CGM/024-a 1,0 pgil <1,0 ug/l )
g Diclorobromometano CGM/024-a 1,0 pgil. j <1,0 wo/ll (1)
g Dibromoclorometano CGM/024-a 1,0 uglL <1,0 g/l M
S Bromoformo CGM/024-a 1,0 pgiL <10 pg/L F m
g Plaguicidas & 0,50 pg/L 0,018 ug/L (1)
i B-HCH CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 il (1)
é’_ Lindano CGMMQ19-a 0,010 pg/L. 0,10 pg/L <0,010 Mg/l (1)
?, Heptaclor CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pg/L <0,010 Ho/ll 1)
k] Heptaclor epéxida (isémero B) CGM/018-a 0,010 pg/L. 0,03 pgil <0,010 uglL o)
g Aldrin CGM/019-a © 0,010 pglL 0,03 pg/lL <0,010 pgiL )
£ Dieldrin CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pgiL <0,010 g/l )
é Alacior CoM18-a 0,010 pgiL <0,010 HolL I
;‘-E Metolaclor CGM/019-a 0,010 pg/L <0,010 Ho/L (1)
E Clorfenvinfos CGM/019-a 0,010 pg/L. 0,10 g/l <0,010 wa/lL (1)
f Clorpirifos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 gL (1)
._'f Fenitrotion CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (1)
_: Etoprofos CGM/019-a 0,010 pg/L. <0,010 gL (1)
g Atrazina CGM/018-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 Mg/l (1)
g_ Simazina CGM/018-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 Ha/L (1)
?-i Terbutilazina CGM/019-a 0,020 pg/l 0,10 pg/L <0,020 wo/lL (W]
i Tebuconazol CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 Ha/L 1)
s‘g Terbumeton CGM/018-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L 1)
§ Tetraconazol CGM/019-n 0,010 pgiL <0,010 g/l X1
g Cipermetrina I-IV CGM/018-n 0,010 pg/L. <0,010 Ho/L X1
5 Lambda-Cihalotrin CGM/018-n 0,010 pgiL <0,010 pg/L XN
é‘ Permetrin I-I CGM/019-n 0,010 pgiL <0010 WolL s
3 Ciproconazol CGM/019-n 0,010 pgil. <0,010 HgiL X1
3 Clorprofam CGMI019-n 0,010 pgiL <0,010 VoL )1
§ Fipronil CoMO18-n 0,020 pglt <0,020 o/l X1
Sa Desetil atrazina CLMS/008-2 0,010 pgiL <0,010 polL (1)
E Desisopropil atrazina CLMS/008-a 0,010 pg/L. 0,10 pg/L <0,010 pg/L (1)
g Desetil-Terbutilazina CLMS/C08-a 0,010 po/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L 1)
= Desetil-Terbumeton CLMS/008-a 0,010 pglL 0,10 pglL 0,016 10,003 gL (1)
% Bromacilo CLMS/008-a 0,010 pgil. 0,10 pglt <0,010 gL (1)
3 Carbendazima CLMS/008-a 0,010 g/l <0,010 ugiL N
g Clortoluron CLMS/008-a 0,010 pg/L <0,010 Hg/L (1)
g Dimetoato CLMS/008-a 0,010 pg/L <0,010 pall (1)
g Diuron CLMS/008-a 0,010 uglt 0.10 pgi <0,010 pgiL (1)
5 Imazalil CLMS/008-a 0,010 pg/L. 0,10 gL <0,010 gl )
k4 Imidacloprid CLMS/008-a 0,010 pg/L. <0,010 ugiL 1)
H Isoproturon CLMS/008-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 wolL )
g
g Los resultados solo conciemen al o a los objetos presentados a ensayo.
£  Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
£ Lasincertidumbres de medida estéan calculadas y a disposicion del cliente.
§ Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan

amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON
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INFORME DE ENSAYO
RESULTADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO  LIMCUANT D68i2008  RE _ unm o
Linuron CLMS/008-a 0,010 g/l 0,10 pgiL <0,010 JgiL =)
Metalaxil CLMS/008-a 0,010 po/l. 0,10 yo/lL <0,010 wall 1)
Miclobutanil CLMS/008-a 6,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 g/l )
Ometoato CLMS/008-a 0010pgll. <0010 g/l (1)
Tiabendazol R CLMS/008-2 0,010 ugiL g <0,010 palL (1)
Azoxistrobin CLMS/008-n 0,010 pgit. <0,010 : pgiL S0
Benalaxil CLMS/008-n 0,010 pg/t <0,010 : gl )
Dimetomor CLMS/008-n 0,010 pg/L g <0,010 g, N
Pirifenox CLMS/008-n '  0010pgL <0,010 ol N1
Parémetros indicad: 5 . e
Olor a 25°C ORG/006 1Ind.dil.  3a25ind. di. 1 i " ind, dil. X1
Sabor a 25°C ORG/06 ; 11nd. dil. 3225100 0l ' 1 Ind.dil. (XN
Color EAG02-a 3,0 mgiL. 15 mgll. <30 : malL iy
Turbidez NF/001-a 0,30 UNF 1 UNF <0,30 UNF 1)
pH EL/002-a 9,5 Unidad pH 80 02 Unidad pH 1)
Conductividad a 20°C EL/001-a 10,0 uSiem 2500 KS/em 547 144 uSicm (1)
Amonio COL/007-2 0,050 mg/L 0,50 mg/L <0,050 mg/L (1)
Clorures Ci/002-a 0,50 mg/L. 250 ma/L. 34 x4 mg/L (1)
Sodio ICP-MS/002-3 ; 1,0 mg/L 200 mg/L 19 13 mgL 1)
Sulfatos ; Ci/002-a 9,50 mg/L 250 mg/L W mgiL )
Oxidabilidad UNE-EN ISO 8467 0,50 mg/l. 5,0 mgiL <0,50 maiL )
Aluminio ICP-MS/002-a 10 paft 200 gl <10 gl (1)
Hierro ICP-MS/002-a 5,0 g/l 200 pg/L <5,0 HglL (1)
Manganeso ICP-MS/002-a 5,0 g/l 50 pg/l. <5,0 ug/L (1)
Coliformes totales UNE-EN |SO 9308-1 0 UFC/100m 0 UFC/100ml ™)
Recyento de colonias a 22°C UNE-EN 1SO 6222/1999 100 UFC/mi 'o UFC/mI (§))
Calcio ICP-MS/002-a 0.5 mgiL 89 10 ma/L e
indice de Langelier CALCU/001-a 3 05 ' 0,4 10,1 1)
Ensayos validados por:  Inma Solis Andrés (Jefe seccién Microbiclogia), Liedé Altava (Técnico seccion Fisice-Quimico), Jose Luis Aranda Mares (Jefe
seccién Cromatografia)
Emitido en Castellén a 30 de Diciembre de 2020 R o s A L1 G nisiTa

Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48335444E.
Cargo: Rirector General
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiente del laboratorio. 1
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.
Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan
amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON

Eurofins fproma, S.L.1J., Inscrita en &) Registro Mercantil.de Casteilé, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, Folio 123, Hoja 143, Inscripcidn 1.% el 4 de abril 1990. Domicilic Social: Cno. de Ja Raya, 46-12006 CASTELLO - CiF B12227402
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