Alfonso Mengual Molto, con D.N.I.: 20.012.218x vy domicilio, a efectos de
comunicaciones, en Daimus, CL Fco Pons n® 50, Bajo, 46710 - Valencia,
actuando en nombre y representacion de FRANCISCO MOLTO BENIMELI, S.L.,
entidad concesionaria del servicio de abastecimiento y distribucion de agua
potable a la Platja de Daimus, con C.I.LF.: B — 96848957, y domicilio en
Daimus, CL Fco Pons n° 50, Bajo, 46710-Valencia, ante Ud. Comparece y

ADJUNTA:

Boletin de analisis de agua n© de ref.2826/2021 realizado a la red de
abastecimiento de la playa Daimus

Daimus a 20 Enero de 2021

SR. ALCALDE - PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE
DAIMUS
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INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 2826 / 2021

DATOS DEL CLIENTE FRANCISCO MOLTO BENIMELI, S.L.
C/ Francisco Pons, 50 46710 DAIMUS NIF B96848957

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacion de la muestra: SALIDA DEPOSITO MEZCLA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (RD 140/2003)

Fecha entrada: 14/01/2021 - 08:00

Fecha inicio / finalizacion: 13/01/2021 - 18/01/2021

Realizada por: IPROMA S.L.U.

Lugar de la toma de muestra: GRIFO DEPOSITO

Poblacion: PLAYA DAIMUS (VALENCIA)

Fecha toma: 13/01/2021 - 10:35

Toma de muestra: Simple P
Cantidad y Envases: 1100ml, 1PET, 1PE+Tiosulfato, 1PET(F+H2S04)

DETERMINACIONES "IN SITU"
PARAMETRO METODO LIM.CUANT RD 140/2003 RESULTADC INCERT. UNIDADES
Cloro residual libre "in situ” COL/001-a 0,05 mg/L Ci2 0,62 +0,09 mg/L CI2 (1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT RD 14012003 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Toma de aguas y r quid: P-LB-TM-006

Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil 3 1 Ind. dil. )1
Sabor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil 3 1 Ind. dil. *)1)
Color EA/002-2 3,0 mg/L 15 mg/L <3,0 ma/L (1)
Turbidez NF/001-a 0,30 UNF 1 UNF 09 01 UNF (1)
pH EL/002-a 4 9,5 Unidad pH 76 102 Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C EL/001-a 10,0 uSicm 2 500 pS/em 594 148 uS/iem 1)
Amonio COL/007-a 0,050 mg/L 0,50 mg/L. <0,050 mg/L 1
Coliformes totales UNE-EN ISO 9308-1 0 UFC/100mi 0 UFC/100mi 1)
Escherichia coli UNE-EN 1SO 9308-1 0 UFC/100m| 0 UFC/100mi 1)
Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 0 UFC/100mlI 0 UFC/100mi (1)
Recuento de colonias a 22°C UNE-EN 1SO 6222/1999 100 UFC/ml 0 UFC/m! 1

Ensayos validados por:  Marta Lled6 Valls Rovira (Técnico seccion Fisico-Quimico), Inma Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia)

Firmado electronicamente por:

Emitido en Castellon a 19 de Enero de 2021 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S L.U. - CIF 8122274712

Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
|_ Cargo: Director General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan
amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON
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